
MKO-S-120の場合
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水平面照度分布図　計算面高さ0ｍ

反射率  天井 50% 壁 30% 床 10%

作成 2024. 4. 3

縮尺 1/200 A
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器具品番

ランプ

全光束

保守率

器具コード

取付高さ

取付台数

●MKO-S-120

LED/14400/0.8

14400 lm
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単位：ｌｘ

平均照度

最小照度

最大照度

全体

314 lx

120 lx

437 lx


